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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ

|

CIRCUITO REFLI?JV())R LED TO'EAVC)DAS CARGA |AMP.CIRC.|CONDUTOR|PROTECAO| TENSAO

FINALIDADE
Ne 200 1.200 W) (A) (mm2) (A) )
01 08 1.600 7,27 6,0 15-2P 220 ILUMINACAO
02 08 1.600 7,27 6,0 15-2P 220 ILUMINACAO
03 08 1.600 7,27 10,0 15-2P 220 ILUMINACAO
04 02 2.400 10,91 2,5 20-2P 220 TOMADA
05 02 2.400 21,82 4,0 30-1P 110 TOMADA
06 220 RESERVA

TOTAL 24 02 9.600 25,26 10(10) 40-3P 380
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POSTE T DUPLO DE CONCRETO

600daN c/ 12m
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[ ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
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ATERRAR E COMPACTAR EM
CAMADAS DE 25cm em 25cm

+ CONDUTOR FASE NO DUTO
+ CONDUTOR NEUTRO NO DUTO
—1T CONDUTOR DE ATERRAMENTO NO DUTO

CAIXAS

CENTRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA NA PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

R

TOMADAS

o

TOMADA MEDIA A 1,10M DO PISO PRONTO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RUROPOLIS

Rua 10 de Maio n° 263- Centro- Ruropolis - PA
PREFEITO MUNICIPAL JOSE PADILHA

N? Folha

Projeto Elétrico O 1

CASA DE COMANDO

ESCALA: 1/50

VEM DO MEDIDOR PADRAO DA CONCESSIONARIA

3#10(10)mm?

Obra: Implantagao de lluminagao do Campo de Futebol
do km 115.

End.: Comunidade Vista Alegre - km 115

Bairro: Zona Rural

Cidade: Rurépolis - PA

Escala:
Outubro / 2020 Indicada
Convénio: Proprietario:
Area:
Area Total:................ 5.100,00m?
Autor do Projeto/Resp. Técnico:
HILTON A. JUNIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE
CREA/PA 151671678-7 EDUCACAO DE RUROPOLIS
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ
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#10.0 mm? + ________________________________ #10.0 mm2
1" i ~
#10.0 mm? 46.0 mm?  #10.0 mm? | 01 08 1.600 7,27 6,0 15-2P 220 ILUMINACAO
| 02 08 1.600 7,27 6,0 15-2P 220 ILUMINACAO
: 03 08 1.600 7,27 10,0 15-2P 220 ILUMINACAO
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06 220 RESERVA
|
I TOTAL 24 02 9.600 25,26 10(10) 40-3P 380
|
|
97,00 |
: DIAGRAMA UNIFILAR
| \V4
D \g | VEM DO MEDIDOR PADRAO
| REDE CELPA
: Eé 3#10(10)MM2
| 21"
| DISJUNTOR
| LOA-3P
: QUADRO
|
|
|
: I5A-2P I5A-2P I5A-2P 20A-2P 30A-IP
| ¥ F F  F  F F
|
| #10MM2
| N PR — PR — PR — PR — :i PR —
I~
| = = = = = =
| - =
| Tt -
l
: 4 AV \V4 V AV AV V4
| S 5 S b 32 8 8
° O O 8} [8) 8} O
I & & & & & &
| H (&) (&) (&) (@) (&) (&)
|
| DIAGRAMA MULTIFILAR DO QUADRO DE CARGAS
: #10mm2‘r ************************************************************************ 7‘
| v a0 1
| i F3—| i
| o |
| |
| e |
| T ——ml—_—_-aasii4;5-Hiti. g E— {
: PE—-~-—————- e _ R A S R R
| | |
| B | 15A2P 15A-2P 15A-2P 20A-2P 30A-1P |
| . I I
'S N . = =€ =€ -+ < =€ |
N | |
T o o o o ] L |
3 —+E
ol o
o }T E L | 1 2 3 4 5 RESERVA
o o ® o . #6,0mm2  #10,0mm?  #10,0mm?  #25mm2  #4,0mm?
+ E
_Q_Hig Fl, F2 E F3= 3 FASES
| @ N=NEUTRO
: PE=PROTECAO DE TERRA
| —
I ] POSTE T DUPLO DE CONCRETO
I 600daN ¢/ 12m LEGENDA
| LUMINARIAS
: LED| REFLETOR DE LED 200W
: ELETRODUTOS
| _— ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
: ] —_— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
: ATERRAR E COMPACTAR EM CONPUTORES
| CAMADAS DE 25cm em 25cm — | CONDUTOR FASE NO DUTO
| + CONDUTOR NEUTRO NO DUTO
: T CONDUTOR DE ATERRAMENTO NO DUTO
| CAIXAS
: [l CENTRO DE DISTR\BUIC/&O DE LUZ E FORCA NA PAREDE
| CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
| X
|
| TOMADAS
: A TOMADA MEDIA A 1,I0M DO PISO PRONTO
|
|
|
| PREFEITURA MUNICIPAL
| y
| DE RUROPOLIS
: Rua 10 de Maio n°® 263- Centro- Rurdpolis - PA
I PREFEITO MUNICIPAL JOSE PADILHA
|
| N® Folha
| [ ] r [ ]
| 3 Projeto Elétrico 01
| NI
| 3 '
| - - Obra: Implantacao de lluminagcao do Campo de Futebol
D ra | do km 85
| .
| J 140 4 End.: Comunidade Agua Azul - km 85
: Bairro: Zona Rural
CASA DE COMANDO : . z :
| TR Cidade: Rurépolis - PA
| Escala:
| .
| Outubro / 2020 Indicada
|
-1- -2- -3- -4- -5 anio: Proprietario:
s e
T TIC .
-1- 11 11 @11/ ) ]
W | Tho_ P #2.5 mme #4.0 _ VEM DO MEDIDOR PADRAO DA CONCESSIONARIA_ freo.
#6.0 mm? . S, S = - e T T T T T 3#10(10)mm? ,
Ponto de lluminagéo _ Ponto de lluminagéo 46.0mm?  #6.0 mm? Ponto de lluminagdo o1 Area Total:................ 7566,00m2
#6.0 2
mm Autor do Projeto/Resp. Técnico:
PLANTA DE ILUMINA(}AO
“ee TNDICADO o 175 AL TON A TONIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE
- JUN EDUCACAO DE RUROPOLI
CREA/PA 151671678-7 UCACAO DE RUROPOLIS



AutoCAD SHX Text
200w

AutoCAD SHX Text
200w

AutoCAD SHX Text
200w

AutoCAD SHX Text
200w

AutoCAD SHX Text
ATERRAR E COMPACTAR EM CAMADAS DE 25cm em 25cm

AutoCAD SHX Text
POSTE T DUPLO DE CONCRETO 600daN c/ 12m

AutoCAD SHX Text
ESCALA.

AutoCAD SHX Text
ÁREA=

AutoCAD SHX Text
Nº Folha

AutoCAD SHX Text
Proprietário:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Convênio:

AutoCAD SHX Text
Área:

AutoCAD SHX Text
Autor do Projeto/Resp. Técnico:


	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


